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L1393 PROTOKOL ¢. 18554/2024
Zakaznik : ENVIRO - EKOANALYTIKA, s.r.o. Cislo zakazky : 8415
Nad Kun$ovcem 1405/2 Piijem vzorku : 20.3.2024 8:40
594 01 Velké Mezitic¢i VySetieni vzorku : 20.3.2024 - 15.4.2024
Cislo jednaci : ZU/08545/2024
Cislo spisu : S-ZU/08545/2024
Spisovy znak : 2.04
Cislo objednavky :  35/24/LS

Informace o vzorku

28535

18.3.2024

voda pitna, vz.¢. 2443
Mikuléice €.p.298, potraviny Hruska, provozni diez, baterie

Vzorek Cislo:
Datum odbéru:
Nazev vzorku:
Misto odbéru:

Cas odbéru: 13:15

Matrice: voda pitna

Vzorkoval: zakaznik

Zpiisob odbéru: bodovy vzorek

Ukel odbéru: zakladni rozbor pro ucely systematického méfeni a hodnoceni
Dodavatel vody: neuvedeno

Vodovod: neuvedeno

Puvod vody: neuvedeno

Druh vody: neuvedeno

Uprava vody: neuvedeno

Vysledky zkouSeni - radiologicky rozbor

Ukazatel Hodnota Jednotka *Uroveii | TYP |Poufita metoda | Nejistota
celkové objemova aktivita alfa <0,068 By/l max.0.2 A |SOP OV 806 6 -
celkova objemova aktivita beta 0,109 Bg/l max.0.5 A |SOP OV 807 ol 10% |
objemové aktivita radonu 222 <5.0 Bg/l max.300 A |SOP OV 808 6 Z

* Uroveii (zdroj pro vydani vyroku o shodg):

Vyhlaska €. 422/2016 Sb., pfiloha ¢. 27.

Pro celkovou aktivitu alfa a beta se jedna o vySetifovaci urovné.

Pro celkovou indikativni davku se jedna o referenéni Groveri.

U objemové aktivity radonu 222 se jedna o nejvyssi pfipustnou hodnotu, pficemz referenéni trovei je 100 Bg/l.

Poznimka k odbéru: Odbér vzorku neni predmétem akreditace.

Poznamka k radiologickému rozboru:

Povoleni &innosti vydal Statni tifad pro jadernou bezpe&nost pod &.j. SUIB/OPZ/28977/2021 na dobu neuréitou.
Pouzité méfici zafizeni : alfa-beta automat EMS 3 pro méteni objemové aktivity alfa a beta, spektrometricka

méFici soustava EMS 7 k méFeni objemové aktivity radonu 222, ktera byla ovéfena Ceskym metrologickym institutem
dle Potvrzeni o ovéieni stanoveného mé&fidla 1054-PS-40165-23 s platnosti do 31.12.2025.

Zkousku proved! Ing. Marta Dunovska.

Vyhodnoceni vysledkt méFeni je provadéno dle Doporudeni SUJB - Méfeni a hodnoceni obsahu ptirodnich
radionuklida v pitné vodé pro vefejnou potiebu a v balené vodé v platném znéni.
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Vyrok o shodé:

Objemov4 aktivita radonu neptevy3uje bez vyhrady nejistoty méfeni referenéni Grovett 100 Bg/l, kterou stanovi
vyhlaska ¢. 422/2016 Sb.

Celkova objemova aktivita alfa neptevysuje bez vyhrady nejistoty mé¥eni vy§etfovaci urovei 0,2 Bg/l, kterou stanovi
vyhlaska ¢&. 422/2016 Sb.

Celkova objemova aktivita beta neptevyduje bez vyhrady nejistoty méfeni vySetfovaci troveii 0,5 Bg/l, kterou
stanovi vyhlaska ¢. 422/2016 Sb.

UpFesnéni SOP

SOP OV 806 (CSN 75 7611, kap. 4)
SOP OV 807 (CSN 75 7612)

SOP OV 808 (CSN 75 7624, kap. 6)

Misto provedeni zkousky (pracovi§té):
© - analyzy provedeny pracovi§tém Jihlava (Vrchlického 57, 586 01 Jihlava)

Metody v sloupci TYP:  "A" v rozsahu akreditace

< vysledek pod mezi stanovitelnosti, > vysledek je vy$§i nez uvedena hodnota

Vysledky se tykaji pouze zkousenych vzorku.

Jestlize laboratof neni odpovédna za fazi odbéru vzorku, vysledky se vztahuji ke vzorku, jak byl pfijat.

Bez pisemného souhlasu laboratote se nesmi protokol reprodukovat jinak nez cely

Uvedené roz3ifené nejistoty méfeni jsou soudinem standardni nejistoty méteni a koeficientu rozsifeni k=2, coz odpovida hlading
spolehlivosti pfiblizné 95 %, nezohlediiuji vlivy odbéri vzorkii.

V ptipadé, Ze odbér neni predmétem akreditace, informace o vzorku mimo &islo vzorku dodal zakaznik a laboratot nenese odpoveédnost

za tyto informace.

Kontroloval: Dunovské Marta, Ing.
Protokol vyhotovil: Slavi¢kova Eliska, DiS.
Podet stran: 2

Dne: 18.4.2024

A Lttee 25 {1’

Ing. Marta Dunovska
osoba s povéfenim statutarniho organu a zvlatni odbornou zpiisobilosti
(odborny garant radiologie)

Centrum
hyglenickych
laboratofi

konec protokolu
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