‘ ENVIRO - EKOANALYTIKA, s.r.o. )

enVI ro ZkuSebni laboratof 1 T, ’—

Nad KunSovcem 1405/2, 594 01 Velké Mezifici -*,_':;;.:' ___—3\7\:}}- A

EKOANALYTIKA telffax.: 566 523 444, e-mail: laborator@enviroeko.cz ol L 1406
Zkusebni laboratoF €.1406 akreditovana CIA podle CSN EN ISO/IEC 17025:2018

PROTOKOL O ZKOUSCE &. 1785/2025
Cislo vzorku: 2142/2025

Objednatel : Obec Mikuléice, Mikuléice 245, 696 19 Mikuléice

Misto a bod odbéru : Mikulgice &.556, MS, kuchyné, drez, baterie

Predmét zkousky : pitna voda
Datum a ¢as odbéru : 17.3.2025 13:40
Zpusob odbéru : prosty vzorek
Postup odbéru : SOP VZ 01 (CSN EN ISO 5667-1, 3, 14; CSN ISO 5667-5; CSN EN ISO 19458, TNV 75 7055)
Odbér provedi : Ladislav Vareka - ENVIRO-EKOANALYTIKA
Datum a €as pfijmu : 17.3.2025 15:20 Datum analyz: 17.3.2025 -4.4.2025
Ukazatel Jednotka Zjisténa Nejistota Limit Hodnoceni | Pouzita metoda
hodnota
Intestinalni enterokoky KTJ/100ml 0 0 SOP 37 (CSN EN ISO 1
7899-2)
Escherichia coli KTJ/100ml 0 0 SOP 42A (CSN EN ISO 1
9308-1)
Koliformni bakterie KTJ/100ml 0 0 SOP 42A (ESN EN ISO 1
9308-1)
Mikroskopicky obraz - % <1 5 SOP 40 (8SN 75 7713 ) 1
abioseston
Mikroskopicky obraz - jedinci/ml 0 50 SOP 39 (CSN 75 7712) 1
pocet
Mikroskopicky obraz - Zivé| jedinci/ml 0 0 SOP 39 (CSN 75 7712) 1
organizmy
Pocty kolonii pfi 22°C KTJ/ml 0 200 SOP 43 (ESN EN ISO 6222) 1
Poéty kolonii pfi 36°C KTJ/ml 0 40 SOP 43 (ESN EN 1SO 6222) 1
1,2-dichlorethan ug/l <0,2 3,0 vyhovuje SOP 101 (CSN EN ISO 10 2
301. TNV 75 7552)
Amonné ionty mg/l <0,050 0,50 vyhovuije SOP 13 A (CSN ISO 7150-1) 1
Antimon ua/l <0,10 10,0 vyhovuje SOP 106 (+) 2
Arsen ug/l 0,15 15% 10 vyhovuje SOP 106 (+) 2
Barva mg/l Pt <2,0 20 vyhovuje SOP 51 (CSN EN ISO 7887) 1
Benzen ug/l <0,1 1,0 vyhovuje SOP 101 (CSN EN iSO 10 2
301, TNV 75 7552)
Benzo(a)pyren ug/l <0,002 0,01 vyhovuje SOP 104 (CSN EN ISO 2
17993)
Berylium ug/l <01 2,0 vvhovuje SOP 106 (+) 2
Bor mg/l 0,284 15% 1,5 vyhovuje SOP 1086 (+) 2
Bromi¢nany ug/l <3 10 vyhovuje s
Celkovy organicky uhlik mg/| 2,76 15% 5.0 vyhovuje SOP 65 (SN EN 1484 ) 1
Draslik mg/i 3,99 15% 1-10 vyhovuje SOP 106 (+) 2
Dusiénany mg/l 34 10% 50 vyhovuje SOP 66 (manual firmy 1
Lumex)
Dusitany ma/t <0,05 0,50 vyhovuje SOP 15 (CSN EN 26 777) 1
Fluoridy mg/l <0,20 1,5 vyhovuje SOP 66 (manual firmy 1
Lumex)
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Ukazatel Jednotka Zjidténa | Nejistota Limit Hodnoceni | Pouzitd metoda
hodnota
Hlinik mg/I 0,0003 15% 0,20 vyhovuje SOP 106 (+)
Hofr¢ik mg/l 15,7 15% 20-30 nevyhovuje | SOP 106 (+) 2
Chlor volny mg/l <0,03 0,3 vyhovuje SOP 48 (CSN EN SO ”
7393-2, firemni literatura
firmy HACH)
Chloridy mg/l 53,4 10% 250 vyhovuje SOP 66 (manual firmy 1
Lumex)
Chloreénany ug/l 52,0 15% 250 vyhovuje s
Chloritany ug/I 55,0 15% 250 vyhovuje s
Soucet chloreénantl a ug/l 107 250 vyhovuje s
chloritandi
Chrom ug/| <1,5 25 vyhovuje SOP 106 (+) 2
Chut pfijatelna vyhovuje SOP 49D, E (CSN 75 7340,
CSN EN 1622)
Kadmium ug/l <0,1 5,0 vyhovuje SOP 106 (+) 2
Konduktivita mS/m 70,5 5% 125 vyhovuje SOP 9 (ESN EN 27 888) 1
Kyanidy celkové mg/| <0,005 0,050 vyhovuje SOP 29 (CSN 75 7415, 1
CSN IS0 6703-2)
Mangan mg/l 0,004 15% 0,050 vyhovuje SOP 106 (+) 2
Méd ug/l 13,28 15% 1000 vyhovuje SOP 106 (+) 2
Nikl ug/l <2,5 20 vyhovuje SOP 106 (+) 2
Olovo ug/l <1 5 vyhovuje SOP 106 (+) 2
Pach pfijatelny vyhovuje SOP 49D, E (CSN 75 7340, L7
CSN EN 1622)
Trifluralin ug/l <0,001 0,10 vyhovuje SOP 103 (CSN EN ISO 2
6468)
gama-HCH (lindan) ug/l <0,001 0,10 vyhovuje SOP 103 (CSN EN ISO 2
6468)
Heptachlor ug/| <0,001 0,03 vyhovuje SOP 103 (SN EN 1SO 2
6468)
Hexachlorbenzen ug/| <0,001 0,10 vyhovuje SOP 103 (SN EN ISO 2
6468)
Aldrin ug/l <0,001 0,03 vyhovuje SOP 103 (CSN EN 1SO 2
6468)
Heptachlorepoxid ug/! <0,001 0,03 vyhovuje SOP 103 (CSN EN ISO 2
6468)
alfa-endosulfan ug/| <0,001 0,10 vyhovuje SOP 103 (CSN EN ISO 2
6468)
beta-endosulfan ug/l <0,001 0,10 vyhovuje SOP 103 (SN EN 1SO 2
6468)
Dieldrin ug/| <0,001 0,03 vyhovuje SOP 103 (ESN EN ISO 2
6468)
Endrin ug/l <0,001 0,10 vyhovuje SOP 103 (CSN EN I1SO 2
6468)
4.4°-DDE ug/l <0,001 0,10 vyhovuje SOP 103 (€SN EN ISO 2
6468)
4,.4°-DDD ug/l <0,001 0,10 vyhovuje SOP 103 (CSN EN ISO 2
6468)
4.4°-DDT ug/! <0,001 0,10 vyhovuje SOP 103 (CSN EN ISO 2
6468)
Methoxychlor ug/| <0,001 0,10 vyhovuje SOP 103 (CSN EN 1SO 2
6468)
Pesticidni latky celkem ug/l 0 25% 0,50 vyhovuje SOP 103 (CSN EN ISO 2
6468)
pH 8.0 0.2 65-95 vyhovuije SOP 1 (CSN ISO 10523) 1
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Ukazatel Jednotka Zjisténa Nejistota Limit Hodnoceni | Pouzitd metoda
hodnota

PAU suma ug/l 0 20% 0,10 vyhovuje SOP 104 (CSN EN ISO 2
17993)

Rtut ug/| <0,10 1,0 vyhovuje SOP 27 (CSN 75 7440, 1
CSN 46 5735)

Selen ug/l <1 20 vyhovuje SOP 106 (+) 2

Sirany mag/l 120 15% 250 vyhovuje SOP 66 (manual firmy 1
Lumex)

Sodik ma/l 35,13 15% 200 vyhovuje SOP 106 (+) 2

1,1,2,2- tetrachlorethen ug/l <0,1 10 vyhovuje SOP 101 (CSN EN ISO 10 2
301, TNV 75 7552)

Trihalomethany ug/l 0 25% 50 vyhovuje SOP 101 (CSN EN ISO 10 2
301, TNV 75 7552)

Chloroform ug/ <0,1 30 vyhovuje SOP 101 (CSN EN ISO 10 2
301, TNV 75 7552)

1,1,2- trichlorethen ug/| <0,1 10 vyhovuje SOP 101 (CSN EN ISO 10 2
301, TNV 75 7552)

Vapnik mg/l 91,63 15% 40 - 80 nevyhovuje | SOP 106 (+) 2

Tvrdost celkova ( Ca+Mg ) mmol/l 2,932 15% 20-35 vyhovuje SOP 106 (+)

Zakal ZF(n) <0,15 5 vyhovuje SOP 528 (CSN EN ISO 1
7027-1)

Zelezo mg/l 0,026 15% 0,20 vyhovuje SOP 1086 (+) 2

Teplota °C 14,1 0.2 8-12 nevyhovuje | SOP 47 (CSN 75 7342) ==

Uran ug/l <0,1 15 vyhovuje SOP 106 (+) 2

Bromdichlormethan ug/l <0,1 SOP 101 (ESNEN ISO 10 2
301, TNV 75 7552)

Dibromchlormethan ug/! <0,1 SOP 101 (CSN EN 1SO 10 2
301, TNV 75 7552)

Tribrommethan ug/l <0,1 SOP 101 (CSN EN ISO 10 2
301, TNV 75 7552)

Benzo (b) fluoranten ug/| <0,005 SOP 104 (CSN EN 1SO 2
17993)

Benzo (k) fluoranten ug/! <0,005 SOP 104 (CSN EN ISO 2
17993)

Benzo (g,h,i) perylen ug/| <0,005 SOP 104 (CSN EN 1SO 2
17993)

Indeno(123cd)pyren ug/| <0,005 SOP 104 (SN EN ISO 2
17993)

Bisfenol A ug/l <0,25 s

Perfluorobutanova ug/l 0,0042 30% *s

kyselina (PFBA)

Perfluoropentanova ug/| 0,0041 30% s

kyselina (PFPA)

Perfluorohexanova ug/l 0,0042 30% s

kyselina (PFHxA)

Perfluoroheptanova ug/l 0,0023 30% *s

kyselina (PFHpA)

Perfluoroktanova kyselina ug/l <0,002 *s

(PFOA)

Perfluorononanova ug/l <0,002 *s

kyselina (PFNA)

Perfluorodekanova ug/l <0,002 ‘s

kyselina (PFDA)

Perfluoroundekanova ug/l <0,002 *s

kyselina (PFUnDA)

Perflurododekanova ug/l <0,002 *s

kyselina (PFDoDA)
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Ukazatel Jednotka Zjisténa Nejistota Limit Hodnoceni | Pouzitd metoda
hodnota
Perflurotridekanova ug/l <0,002 *s
kyselina (PFTrDA)
Perfluorobutansulfonova ug/l <0,002 *s
kyselina (PFBS)
Perfluoropentansulfonova ug/l <0,002 *s
kyselina (PFPS) |
Perfluorohexansulfonova ug/l <0,002 *s
kyselina (PFHxS)
Perfluoroheptansulfonova ug/l <0,002 s
kyselina (PFHpS)
Perfluoroktansulfonova ug/l <0,002 s
kyselina (PFOS)
Perfluorononansulfonova ug/| <0,002 *s
kyselina (PFNS)
Perfluorodekansulfonova ug/ <0,002 ‘s
kyselina (PFDS)
Perfluoroundekansulfono ug/l <0,002 *s
va kyselina
Perflucrododekansulfono ug/| <0,002 *s
va kyselina
Perfluorotridekansulfonov ugfl <0,002 *s
a kyselina
PFAS suma uag/l 0,015 30% *s
Chloroctova kyselina ug/| <3 *s
(MCA)
Dichloroctova kyselina ugf! <3 *s
(DCA)
Trichloroctova kyselina ug/l <3 *s
(TCA)
Bromoctova kyselina ug/l <3 ‘s
(MBA)
Dibromoctova kyselina ug/l <3 s
(DBA)
Halogenoctové kyseliny ug/t 0 30% *s
(HAAs)
* zkouska a/nebo postup odbéru neni pfedmétem akreditace s zkou$ka provadéna subdodavkou v AZL &. 1393

AZL ¢ 1266
1 - zkouska provaddna na pracovisti 1, Trebicska 1540
2 - zkou$ka provadéna na pracovlsti 2, Nad Kundovcem 1405/2
** zkouska provadéna mimo prostory laboratofe
Limity jsou dané  Vyhl. €.252/2004 Sb. pfil. €. 1 v aktualnim znéni.
Vyhovuje/nevyhovuije - vysledky zkousky vyhovuji/nevyhovuji danému limitu. Nejistota se nezahrnuje
Uvedena nejistota je rozsifena nejistota U na hladiné pravdépodobnosti 95% pro k=2 a nezahrnuje nejistotu odbéru vzorku. Nejistota vzorkovani na vyzadani.
+SOP 106 CSN EN ISO 17294-1, CSN EN I1SO 17294-2
Protokol neobsahuje tdaje dodané zakaznikem.
Vysledky zkouSek se tykaji pouze pfedmétu zkousky a nenahrazuji jiné dokumenty.
Dalsi informace, které jsou vyzadovany normami a nejsou zde uvedené, jsou k dispozici na vyZadani v laboratofi.

Bez pisemného souhlasu laboratofe se protokol nesmi reprodukovat jinak nez cely.

Pozn.:
Protokol vystavil a schvalil dne: 4.4.2025 Hana Habanova
vedouci szd§ebni &innosti
1
s
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